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VWVE GmbH Kaiserslautern, Qualitétssicherung, Barbarossastr. 64, 67655 Kaiserslautern .
Kaiserslautern
W2ZV Weihergruppe
Herrn Marko Dittrich

Rummelstrale 15

67685 Weilerbach Prufoericht Nr.. W-25/0677
Projekt: Parameter der Gruppe B

Probenart: Trinkwasser

Probeneingang: 17.02.2025

Entnahmeort: 66879 Reichenbach-Steegen

Einrichtung: -

Entnahmestelle: Tiefbrunnen 1 (nach UV); 2546699210

Entnahmeart: DIN ISO 5667-5 : 2011-02 und DIN EN ISC 19458 : 2006-12, Zweck a
Probenahme durch: Stephanie Marquard (WVE)

(Probenahme im akkreditierten Bereich der WVE GmbH Kaiserslautern)
Datum Probenahme: 17.02.2025 / 09:50
Priifzeitraum: 17.02.25 bis 17.03.25

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die untersuchte Probe.
Eine auszugsweise Vervielfdltigung des Priifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Labors.

Untersuchte Parameter Einheit Methode Grenzwert °) Ergebnis

|Farbung (Vor-Ort-Messung) - DIN EN ISO 7887 : 2012-04 (visuell) - “ohne
Tribung (Vor-Ort-Messung) - visuell - ohne
|Farbung (436 nm) m™ | DINEN ISO 7887 : 2012-04 (Vert. B) 0,5 <0.1
Tribung (Vor-Ort-Messung) | NTU DIN EN ISO 7027 : 2016-11 1,0 0,11
Geruch (Vor-Ort-Messung) - DIN EN 1622 : 2006-10 - Anh. C annehmbar ohne
Geschmack (Vor-Ort-Messung) = DIN EN 1622 : 2006-10 - Anh. C annehmbar ohne
pH-Wert (Vor-Ort-Messung) - DIN EN ISO 10523 : 2012-04  6,5-95 172
Temperatur (Vor-Ori-Messung) °C DIN 38404 Teil 4 : 1976-12 - 10,3
Leitfahigkeit bei 25°C (Vor-Ort-Messung) HS/icm DIN EN 27888 : 1993-11 2790 392
Geruch sz DIN EN 1622 : 2006-10 - Anh. C o 0
Koloniezahl bei 22°C n/mi TrinkwV § 43 (3} 100 3
[Koloniezahl bei 36°C n/ ml TrinkwV § 43 (3) 100 3
Escherichia coli n/100ml | DINENISO9308-2:2014-06 | 0 0 |
Coliforme Keime - n/100ml [  DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06 0 0
Intestinale Enterokokken n/100 ml DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11 0 0
Clostridium perfringens n/100ml |  DINENISO 14169 2016-11 0 0

°) Grenzwert aus TrinkwV/ 2023, gilt nur fiir Trinkwasser i.S. der TrinkwV, bei Rohwasser und anderen Wassern rein informativer Charakter
*} aulerhalb des akkreditierten Bereichs

Bewertung nach TrinkwV in der aktuell giiltigen Fassung:

Grenzwerte eingehalten
Kommentar: entfallt
\ e
MIRINIGY e
Kaiserslautern, den 19.03.2025 5. Marquard : N. Dein
(stellvert. Laborleitung) (verantwortl. Mitarbeiter)
Anlagen:

Prufbericht der Limbach Analytics GmbH Labor Mannheim zu Auftrags-Nr. 50025002681 vom 17.03.2025
(Proben-Nr. 50025002681-002)

WVE GmbH Kaisersliautern | Geschaftsfahrer [ Sitz Kaiserstauten | Bankverbindung:
Blechhammerweg 50 Dipl -Ing (FH) Rainer Griner HR Kaiserslautern Sparkasse Kaiserslautern
67659 Kaisersiautern Peter Nonnemacher HRB-Nr. 2835 BLZ 540502 20 / Klo.-Nr. 981811
Standort: Barbarossastr. 64 Aufsichtsratsvorsitzender: IBAN DE46 5405 0220 0000 98718 11
Tel. 0631 BOOT 7454 Bargermeister Manfred Schulz BIC MALADESTKLK

Fax 0631 BOOT 7455



£, Limbach Analytics GmbH il

v Labor Mannheim Auftragsnummer 50025002681

Priifberichtsnummer EB-01

Limbach Analytics GmbH, Labor Mannheim, Edwin-Rels-Strae 6-10, 68229 Mannheim Ihr Ansprechpartner

WVE GmbH Kaiserslautern Markus Steger

Tel.:0621 496019-29
Fax:0621 496019-40
m.steger@analytics-mannheim.de

Blechhammerweg 50
67659 Kaiserslautern

Mannheim, 17.03.2025

Prifbericht

Art des Auftrages Untersuchung Parameter der Gruppe B nach TrinkwV

Kundennummer 58-DE-500

Auftragsnummer 50025002681

Probennummer 50025002681-002

Entnahmeort 66879 Reichenbach-Steegen

Entnahmestelle Tiefbrunnen 1 (nach UV), Twistnummer: 2546699210

Probenbezeichnung W-25/0677

Probenart Trinkwasser

Probenehmer Stephanie Marquard (WVE Kaiserslauten)
Probenehmer nicht bei Limbach Analytics akkreditiert

Probenahmedatum 17.02.2025 09:50

Probeneingang 18.02.2025 14:30

Untersuchungsbeginn, -ende 18.02.2025 - 17.03.2025

Probenahmetechnik Zweck a nach DIN EN ISO 19458:2006-12

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiertes Priiflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018,
Registrierungsnummer: D-PL-20185-01-01 bis -08. Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Limbach Analytics GmbH Geschiftsfiihrer: Sitz der Gesellschaft: Mannheim HypoVereinsbank
Edwin-Reis-Stralte 6-10 Dr. Gerold Appelt Registergericht: IBAN: DE77 6702 0190 0023 0917 71
68229 Mannheim Dr. Jirgen Grochowski ~ Amtsgericht Mannheim HRB 720967  BIC: HYVEDEMMA489

M.Eng. Markus Hoffmann Ust-IdNr.: DE298564631 Seite 1 von 8



o Limbach Analytics GmbH

LLabor Mannheim

Auftragsnummer 50025002681

Priifberichtsnummer EB-01

Probenummer 50025002681-002
Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert | Prufergebnis
Untersuchung Parameter der Gruppe B nach TrinkwV
Anlage 2 Teil | TrinkwV
Acrylamid DIN 38413 - P 6:2007-02 pgll 0,10°* < 0,05
Benzol DIN 38407 - F 43:2014-10 ug/l 1,001 < 0,1
Bor DIN EN ISO 17284-2 - E 29:2017-01 mall 1,0%1 0,05
Bromat DIN EN IS 10304-1 - D 20:2008-07 mgfl 0,010°! < 0,0025
Chrom gesamt DIN EN IS0 172942 - E 29:2017-01 ma/l 0,025 < 00,0005
Cyanid gesamt DIN 36405- D 13- 1:2011-04 mall 0,050°" < 0,005
Fluorid DIM EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07 mg/l 1,51 < 0,10
Nitrat DIN EN ISC 10304-1 - D 20:2008-07 ma/l 5001 13
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 barechnet mgll 0,26
Quecksilber DIN EN ISO 12846 - E 12:2012-08 mg/l 0,0010°! < 0,0001
Selen DIN EN ISQ 17284-2 - E 29:2017-01 mQ-‘" 0,01 0o1 < 0,001
Uran DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01 mall 0.010°1 0,0044
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe
1,2-Dichlorethan 3 DIN EN SO 10301 - F 4:1997-08 uall 3,00 < 0,5
Trichlorethen DIN EN ISO 10301 - F 4:1987-08 u;r < 0,5
Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301 - F 4:1997-08 uall < 0,5
Summe Tri- und Tetrachlorethen berachnet ugll 10" < 1,0
Pestizide
Alachlor DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,10°! < 0,01
Aldrin DIN EN ISO 8468 - F 1:1997-02 ug/l 0,030 < 0,01
Ametryn DIN 38407 - F 36:2014-09 pal 0,10° < 0,01
Atrazin DIN 38407 - F 36:2014-09 pglt 0,10 < 0,01
Azinphos-ethyl DIN 38407 - F 36:2014-09 yg/l 0,10° < 0,01
Azinphos-methyl DIN 38407 - F 36:2014-08 uall 0,109 < 0,01
Bentazon DIN 38407 - F 36:2014-09 ”;L 0,10 < 0,01
Bifenthrin DIN 38407 - F 36:2014-08 ugll 0,10°" < 0,01
Boscalid DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,100 < 0,01
Bromacil DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10 < 0,01
Carbofuran DIN 36407 - F 36:2014-09 pg/l 0,10°" < 0,01
Chlorfenvinphos DIN 38407 - F 36:2014-08 ugll 0,10% < 0,01
Chloridazon DIN 38407 - F 36:2014-09 uall 0,10°! < 0,01
Chlorpyriphos DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 pgl 0,10% < 0,01
Chlortoluron DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10° < 0.01
Cyantraniliprol DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,100 < 0,01

PNProbenahme, mod. modifiziert, 0Wgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert, LWTW| eitwert Trinkwasser, ZWZielwert

Die B gsg
Sie durch das Qualilat:

der Param:
g it unseres Lat

kannen bei Badarf angefordert werden, Jedes Priifergebnis unlerliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten
jums. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die o.g. Prifgegenstinde. Ohne Genehmi-

gung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentiicht oder vervielfaltigt werden. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB), sofemn nicht

andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AGB kénnen Sie jederzeit

bei uns anfordem.
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Auftragsnummer 50025002681

Priifoerichtsnummer EB-01

Probenummer 50025002681-002
Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert | Priifergebnis
lambda-Cyhalothrin DIN EN IS0 6468 - F 1:1997-02 pall 0,1001 < 0,01
2,4-D (2,4-Dichlorphenoxyessigséure) DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10% < 0,01
2,4-DB [4-(2,4-Dichlorphenoxy)butterséure] DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,10°1 < 0,01
o,p"-DDD DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 ug/l 0,10° < 0.01
p,.p"-DDD DIN EN 1SO 6468 - F 1:1997-02 g/l 0.10%1 < 0,01
o,p’-DDE DIN EN ISO 6488 - F 1:1997-02 U;": 0,100 < 0,01
p.p’-DDE DIN EN ISC 8488 - F 1:1897.02 ugll 0,100 < 0,01
0,p-DDT DIN EN IS 6468 - F 1:1997-02 ugll 0,10°1 < 0,01
p,p-DDT DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 u;, 0,10°! < 0,01
Desethylterbuthylazin DIN 38407 - F 36:2014-09 uall 0,10 < 0,01
Desisopropylatrazin DIN 38407 - F 36:2014-09 uall 0,10° < 0,01
Desethylatrazin DIN 38407 - F 36:2014-00 g/l 0,100! < 0,01
Diazinon DIN 38407 - F 36:2014-09 ugll 0,100 < 0,01
Dicamba DIN 36407 - F 36:2014-09 u;il_ 0,10°1 < 0,01
Dichlobenil DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 ug/l 0,100 < 0,01
Dichlorprop DIN 38407 - F 36:2014-08 uall 0,10°1 < 0,01
Dieldrin DIN EN ISO 6468 - F 1:1897-02 ”;ﬂ— 0,0300! < 0,01
Diflubenzuron DIN 38407 - F 36:2014-09 g/l 0,100 < 0.01
Diflufenican DIN 38407 - F 36:2014-09 ugll 0,10° < 0,01
Dikegulac DIN 38407 - F 36:2014-09 pgll 0.10% < 0,01
Dimethachlor DIN 32407 - F 86:2014-08 ug/l 0,10°! < 0,01
Dimethenamid-P DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/| 0,100 < 0,01
Dimethoat DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,10% < 0,01
Dimethomorph DIN 38407 - F 36:2014-08 pgil 0,10°" < 0,01
Diuron DIN 38407 - F 36:2014-09 ugll 0,100t < 0,01
alpha-Endosulfan DIN EN ISO 5468 - F 1:1997-02 ug/l 0,100 < 0,01
beta-Endosulfan DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 pgfl 0,10% < 0,01
Ethidimuron DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10°1 < 0,01
Endrin DIN EN IS0 68468 - F 1:1997-02 pgll 0,109 < 0,01
Fenoprop DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,10°! < 0,01
Fenoxycarb DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0.10°" < 0,01
Flazasulfuron DIN 38407 - F 36:2014-09 g/l 0,100 < 0,01
Flufenacet DIN 38407 - F 36:2014-09 pg/l 0,100" < 0,01
Flumioxazin DIN 38407 - F 36:2014-09 uall 0,10°1 < 0.01
Fluopyram DIN 38407 - F 36:2014-09 pg/l 0,10° < 0,01
Glyphosat DIN ISO 16308 - F 45:2017-09 U;_L 0,10°" < 0,01

Die Bestimmungsgrenzen der Parameter kénnen bei Bedarf angefordert werden. Jedes Priffergebnis unlerliegt der Messunsicherheit, Informationen erhalten
Sie durch das Qualititsmanagement unseres Laboraloriums. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die o.g. Prifgegensténds. Ohne Genshmi-
gung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentlicht oder vervielfélligt werden. Es gelten die Allgemei aftsbedi

andere Regelungen versinbart sind. Die aktuellen AGB ko

it bei uns

gungen (AGB), sofemn nicht

PNProbenahme, mod. modifiziert, GOWgesundheitlicher Orentierungswert, GWGrenzwert, LWTWLeitwert Trinkwasser, £WZielwart
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Auftragsnummer 50025002681
Priifberichtsnummer EB-01

Probenummer 50025002681-002
Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert | Priifergebnis
alpha-HCH DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 ug/l 0,100 < 0,01
beta-HCH DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 ugl 0,10° < 0,01
delta-HCH DIN EN ISO B468 - F 1:1987-02 U£ 0,10°1 < 0,01
|gamma-HCH (Lindan) DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 ug/l 0,10° < 0.01
Heptachlor DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 ug/! 0,030° < 0,01
Heptachlorepoxid DIN EN ISO 6488 - F 1:1097-02 ugl 0.03021 < 0,01
Hexazinon DIN 38407 - F 36:2014-09 gl 0,10°" < 0,01
Imidacloprid DIN 38407 - F 36:2014-09 g/l 0,10°! < 0,01
Isoproturon DIN 38407 - F 36:2014-09 ugﬂ 0,10°" < 0,01
Lenacil DIN 38407 - F 36:2014-09 ught 0,10°! < 0,01
Linuron DIN 38407 - F 36:2014-09 g/l 0,10°! < 0,01
Malathion DIN 38407 - F 36:2014-00 ugh 0,100! < 0,01
MCPA DIN 38407 - F 36:2014-08 pall 0,10°" < 0,01
MCPB DIN 38407 - F 36:2014-09 pgll 0,109 < 0,01
Mecoprop DIN 38407 - F 36:2014-08 g/l 0,10°1 < 0,01
Metalaxyl DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10 < 0,01
Metazachlor DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/! 0,10°! < 0.01
Metazachlor MB (BH 479-9) DIN 38407 - F 36:2014-09 gt 0,100 < 0.01
Metazachlor MB (BH 479-11) DIN 36407 - F 36:2014-08 ug/ 0,10°1 < 0,01
Methabenzthiazuron DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,100 < 0,01
Metobromuron DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,10 < 001
Metolachlor DIN 38407 - F 36:2014-09 pgll 0,10°" < 0,01
Methoxychlor DIN EN ISC 6468 - F 1:1987-02 pall 0.10°1 < 0,01
Metoxuron DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10°! < 0,01
Metribuzin DIN 38407 - F 36:2014-08 ug/l 0,10° < 0,01
Monuron DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,10°" < 0,01
Oxadixyl DIN 38407 - F 36:2014-09 poll 0,10°! < 0,01
Parathion-ethyl DIN EN 1SC 6468 - F 1:1997-02 pg/l 0,10°! < 0,01
Parathion-methyl DIN EN ISO 6468 - F 1:1997.02 ug/l 0,10°! < 0,01
Permethrin DIN 36407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10 < 0,01
Pirimiphos-methyl DIN 38407 - F 36:2014-09 uall 0,10°" < 0,01
Prometryn DIN 38407 - F 36:2014-09 gl 0,10°1 < 0,01
Propazin DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 0,10°1 < 0,01
Propiconazol DIN 38407 - F 36:2014-08 ugfl 0,100 < 0,01
Sebuthylazin DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0.10°! < 0,01
Simazin DIN 38407 « F 36:2014-08 ug/! 0,102 < 0,01
PNProbenahme, mod, modifiziert, GOWgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert, LWTWLeitwert Trinkwasser, ZWZielwert
Die Besli gsgrenzen der P bei Bedarf angefordert warden. Jedes Prifergebnis unterliegt der M verheit. Ir ionen erhallen

Sie durch das Qualitdtsmanag

jums. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiisflich auf die o.g. Priifgegensiénde. Ohne Genehmi-

gung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentiicht eder verviellaltigt werden. Es gelten die Allgemeinen Geschiftsbedingungen {AGB), sofern nicht
andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AGB kdnnen Sia jederzeit bei uns anfordem.
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Auftragsnummer 50025002681

Priifberichtsnummer EB-01

Probenummer 50025002681-002
Parameter Priifverfahren Einheit Grenzwert | Priifergebnis
2,4,5-T (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsaure) DIN 38407 - F 36:2014-09 uall 0,10°1 < 0,01
Tebuconazol DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 0,10 < 0,01
Terbuthylazin DIN 38407 - F 36:2014-09 pa/l 0,10 < 0,01
Transfluthrin DIN EN ISO 6468 - F 1:1997-02 g/l 0,10°! < 0,01
Triallat DIN 38407 - F 36:2014-09 “QIL 0,10°1 < 0,01
Triazol (1,2,4-) DIN 38407 - F 36:2014-09 ugll 0,109 < 0,05
Trifluralin DIN EN ISC 6468 - F 1:1997-02 uall 0,10° < 0,01
Summe Pestizide gesamt berechnet ug/l 0,50°! < 0,05 M
Nicht relevante Metaboliten (nrM)
Chlorthalonilsulfonsdure (R417888, M12) DIN 38407 - F 36:2014-09 ugll 3,0. Sow.02 < 0,01
L-Cyhalothrin-Metabalit la DIN 36407 - F 36:2014-09 uall 1.0 vowes < 0,01
Desphenyl-Chloridazon (B) DIN 38407 - F 36:2014-09 pa/l | 3,0 cowo2 < 0,01
Dimetachlorsulfonséure (CGA 354742) DIN 38407 - F 36:2014-08 ug/l 3,0 Sower < 0,01
Dimethenamidsulfonséure (M27) DIN 38407 - F 36:2014-09 pall 3,0 sowo2 < 0,01
Flufenacetsulfonséure (M2) DIN 38407 - F 36:2014-09 ugh 1,0 GOWO02 < 0,01
Methyl-Desphenyl-Chloridazon (B1) DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 3.0 50002 < 0,01
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) DIN 38407 - F 36:2014-09 g/l 1,0 Sowo2 < 0,01
Metazachlorsulfonsaure (BH 479-8) DIN 38407 - F 36:2014-09 pgll 3,0 Gowoz 0.05
Metazachlorcarbonséure (BH 479-4) DIN 38407 - F 36:2014-09 ug/l 3,0 GowWo02 < 0,01
Metolachlorcarbonséure (CGA 51202) DIN 38407 - F 36:2014-09 g/l 3,0 GoW02 < 0,01
Metolachiorsulfonséure (CGA 354743) DIN 38407 - F 36:2014-03 pall 3,0 sowoz 0,01
2,6-Dichlorbenzamid DIN 38407 - F 36:2014-09 ol 3,0 GowWo2 < 0,01
Sonstige Metaboliten
Trifluoracetat TFA SOP-MA-135: 2023-07 ugfl 6100'-“;“'040" 0,29
Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS)
Perfluorbutansdure (PFBA) DIN 38407 - F 42:2011-03 pall < 0,001
Perfluorpentansdure (PFPeA) DIN 38407 - F 42:2011-03 ug/l < 0,001
Perfluorhexansdure (PFHxA) DIN 38407 - F 42:2011-03 pg/l < 0,001
Perfluorheptansaure (PFHpA) DIN 38407 - F 42:2011-03 Hg/l < 0,001
Perfluoroctanséure (PFOA) DR RBAU ) FAZ-2011:03 ol < 0,001
Perfluornonansaure (PFNA) DIN 38407 - F 42:2011-03 pall < 0,001
Perfluordecanséure (PFDA) DIN 38407 - F 42:2011-03 Ve < 0,001
Perfluorundecanséure (PFUNDA) DIN 38407 - F 42:2011-03 ugll < 0,001
Perfluordodecanséure (PFDoDA) DIN 38407 - F 42:2011-03 uglt < 0,001
Perfluortridecansaure (PFTrDA) DIN 38407 - F 42:2011-02 pa/l < 0,001

PNProbenahme, mod. modifiziert, G0Wgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert, LWTWL eitwert Trinkwasser, ZW¥Zielwert

Die Besti gsg 1 der P
Sie durch das Qualita Lab

toriums. Die Priiferg

andere Regelungen vereinbart sind. Die aktusllen AGB konnen Sie jederzeit bei uns anfordem.

ter kénnen bei Bedarf angefordert werden. Jedes Priffergebnis unterliegl der Messunsicherheit. Informationen erhalten
g i beziehen sich ausschliefilich auf die o.g. Prifgegenstdnde. Ohne Genehmi-
gung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentlicht oder vervielfalligt werden. Es gelten die Aligemeinen Geschaftsbedingungen (AGB), sofern nicht
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Auftragsnummer 50025002681
Priifberichtsnummer EB-01
Probenummer 50025002681-002
Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert | Prifergebnis
Perfluorbutansulfonsdure (PFBS) DIN 38407 - F 42:2011-03 pall < 0,001
Perfluorpentansulfonséure (PFPeS) DIN 38407 - F 42:2011-03 ugll < 0,001
Perfluorhexansulfonséure (PFHxS) DIN 38407 - F 42:2011-03 ug/l < (3,001
Perfluorheptansulfonséure (PFHpS) DIN 38407 - F 42:2011-03 ug/l < 0,001
Perfluoroctansulfonséure (PFOS) DIN 38407 - F 42:2011-03 uall < 0,001
Perfluornonansulfonsdure (PFNS) DIN 38407 - F 42:2011-03 ug/l < 0,001
Perfluordecansulfonsdure (PFDS) DIN 38407 - F 42:2011-03 uall < 0,001
Perfluorundecansulfonséure (PFUnDS) DIN 38407 - F 42:2011-03 ug/l < 0,001
Perfluordodecansulfonsaure (PFDoDS) DIN 38407 - F 42:2011-03 ugfl < 0,001
Perfluortridecansulfonsaure (PFTrDS) DIN 38407 - F 42:2011-03 ug/l < 0,001
Summe PFAS-20 DIN 38407 - F 42:2011-03 g/l 0,10 @ < 0,001
Summe PFAS-4 DIN 38407 - F 42:2011-03 pg/l 0,020 @ < 0,001
Anlage 2 Teil Il TrinkwV
mn DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01 mag/l 0,0050°1 < 0,001
Arsen DIN EN 1SO 17284-2 - E 28:2017-01 m;ﬂ 0,010°" 0,0069
Blei DIN EN 150 17294-2 - E 29:2017-01 m;ﬂ_ 0,010 < 0,001
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 - E 28:2017-01 m;ﬂ_ 0,003001 < 0,0001
Kupfer DIN EN ISO 17284-2 - E 29:2017-01 mg/l 2,001 < 0,001
Nickel DIN EN 1SQ 17284-2 - E 29:2017-01 mg,‘] 0'02001 < 0‘001
Nitrit DIN EN 26777 - D 10:1993-04 ma/l 0,501 < 0,005
Bisphenol A DIN 38407-3: 2014-09 g/l 2,59 < 0,05
Epichlorhydrin DIN EN 14207 - P 9:2003-00 ugll 0,10° < 0,10
Vinylchlorid DIN EN ISO 10301 - F 4:1997-08 poll 0,5001 < 0,2
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Benzo[b]fluoranthen DIN 38407 - F 39:2011-09 g/l < 0,002
Benzo[k]fluoranthen DIN 38407 - F 39:2011-09 ugll < 0,002
Benzo[ghi]perylen DIN 38407 - F 39:2011-09 ugﬂ: < 0,002
Indeno[1,2,3-cd]pyren DIN 38407 - F 39:2011-09 uall < 0,002
Summe PAK berechnet ug/l 0,109 < 0,008
Benzo[ajpyren DIN 38407 - F 39:2011-09 ug/l 0,010 < 0,002
Anlage 3 TrinkwV und Zusatzparameter
Temperatur bei PN DIN 38404 - C 4:1976-12 *C 10,3
pH-Wert bei PN DIN EN ISO 10523 - C 5:2012-04 6,5 - 9,5° 7,72
Messtemperatur pH-Wert DIN 38404 - C 4:1976-12 °C 10.3
Elektrische Leitfahigkeit (bei 25 °C) bei PN DIN EN 27888 - C 8; 1993-11 yS/cm 27901 392
Saurekapazitat bis pH 4,3 DIN 38409 - H 7: 200512 mmol/l 2,97

PNProbenahme, mod, modifiziert, GOWgesundheitlicher Orientierungswert, WGrenzwert, LWTWL sitwert Trinkwasser, ZWZielwert

Die Beslimmungsgrenzen der Parameter kdnnen bei Bedarf fordert

Sie durch das Qualitat \ent unseres Lat ie

den. Jedes Priifergebnis unterliegt der
jums. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die o.g. Priilgegensta

nde. Ohne Genehmi-

gung darf dieser Berichi nicht auszugsweise verdffentlicht oder vervielfdltigt werden, Es gellen die Allgemeinen Geschéflsbedingungen (AGB), sofam nichl
andere Regelungen versinbart sind. Die aktuellen AGB konnen Sie jederzeit bei uns anfordem.
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Priifberichtsnummer EB-01

Probenummer 50025002681-002
Parameter Prifverfahren Einheit Grenzwert | Priifergebnis
Messtemperatur Sdurekapagzitét bis pH 4,3 DIN 38404 - C 4: 1976-12 °C 22,0
Basekapazitét bis pH 8,2 DIN 38409 - H 7: 200512 mmol/l 0,20
Messtemperatur Basekapazitét bis pH 8,2 DIN 38404 - C 4: 1976-12 *C 21,1
Hydrogenkarbonat berechnet mg/l 178
Calcitiosekapazitat DIN 38404 - C 10:2012-12 mg/l CaCO3 59 1.9
pH-Wert nach CaCO3 Sattigung DIN 38404 - C 10:2012-12 7,79
Hartebereich mittel
Gesamtharte berechnet mmol/l 1,79
Gesamthérte berechnel °dH 10,0
Carbonathérte berechnet “dH 8.2
Natrium DIN EN 1SO 11885 - E22: 2009-09 ma/l 200! 9.3
Kalium DIN EN ISO 11885 - E22: 2009-09 ma/l 6,6
Calcium DIN EN ISO 11885 - E22: 2009-09 mg/l 42
Magnesium DIN EN ISO 11885 - E22: 2009-09 ma/l 18
mninium DIN EN ISO 17284-2 - E 29:2017-01 m& 0,200°1 < 0,005
Eisen DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01 ma/l 0,2009 < 0,005
Mangan DIN EN ISO 17294-2 - E 29:2017-01 mall 0,050 < 0,005
Ammonium DIN 38406 - E 5:1983-10 mg/l 0,50°1 < 0,05
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07 mg/l 25091 20
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 - D 20:2009-07 mall 25001 16
Phosphor gegamt als P DIN EN ISQ 17284-2 - E 29:2017-01 mgj[ 0-03
Phosphor gesamt als PO4 berechnat mg/l 0,09
TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) DIN EN 1484 - H 3:2019-04 ma/l < 0,5

PNProbenahme, mod. modifiziert, 80Wgesundheitlicher Orientierungswert, GWGrenzwert, LWTWeitwert Trinkwasser, ZWZielwert

"TrinkwV

“?GOW: gesundheitlicher Orientierungswert des UBA fiir nicht relevante Metaboliten - Stand

November 2021

“GOW: gesundheitlicher Orientierungswert des UBA fiir nicht relevante Metaboliten -
Information des UBA an das LUA Koblenz im Jan. 2023
*Erlauterungen des UBA zur Einordnung des neuen Trinkwasserleitwerts von 60 ug/l - Stand

20.10.2020

“ Summenbildung PSM und Biozidprodukte ohne nicht relevante Metaboliten

“ Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.

® Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2028.

Bewertung

Die Grenzwerte der TrinkwV sind fiir die untersuchten Parameter eingehalten.

Das Wasser ist calcitlosend.

GemidR Wasch- und Reinigungsmittelgesetz entspricht das Wasser mit einer Gesamthéarte von 1,79

mmol/l dem Hartebereich mittel.

Die Beslimmungsgrenzen der Paramaler kénnen bei Bedarf angaf:

Jedes Priiferg

Sie durch das Qualitdtsmanag Lab

ims. Die Priifergebni

is unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten
beziehen sich ausschliefilich auf die o.g. Priifgegenstéinde. Ohne Genehmi-

gung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdffentlichi oder vervielfaltigt warden. Es gelten die Aligemeinen Geschéftsbedingungen (AGB), sofern nicht
andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AGB kbnnen Sie jederzeit bei uns anfordem,
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Die Besti g 1zen der P kd bei Bedarf angefordert werden. Jedes Prilfergebnis unterliegt der M icherheit, Inf ionen erhallen
Sie durch das Qualitat t Lat iums. Die Prifergebnisse bazishen sich ausschlieBlich auf die 0.9. Priifgegensiéinde. Ohne Genehmi Seite 8 von 8
gung darf dieser Bericht nicht auszugsweise verdfentlicht oder vervielflligt werden. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB), sofern nicht

andere Regelungen vereinban sind. Die akluellen AGB kinnen Sie jederzeit bei uns anfordem.



